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Современное состояние тепло-
вых электрических станций 

(ТЭС) характеризуется строительством 
и вводом в действие новых энергобло-
ков в рамках стратегической програм-
мы развития электроэнергетики Рос-
сии до 2020 года. Так, по статистике, 
только в 2011-2012 годах введено око-
ло ста новых энергетических объектов 
[1]. 

Для восполнения потерь водного 
теплоносителя на новых и действующих 
ТЭС, как правило, вводятся новые водо-
подготовительные установки. Неотъем-
лемой частью применяемых сегодня на 
большинстве ТЭС технологий водопод-
готовки является использование боль-
шого количества концентрированных 
щелочей и кислот. Это приводит к не-
обходимости содержания на ТЭС специ-
ализированных кислотно-щелочных 
хозяйств, которые включают в себя парк 
напорных и безнапорных емкостей (баков) 
для хранения требуемых реагентов (см. 
рис. (заимствовано из [2]).

Баки хранения реагентов относятся 
к оборудованию, входящему в состав 
опасных производственных объектов, 
которые, в свою очередь, подведомствен-
ны Ростехнадзору. В соответствии с тре-
бованиями федеральных нормативных 
документов [3, 4], вопросы оценки при-
годности подобного рода технических 
устройств (ТУ), эксплуатируемых на ОПО, 
должны решаться посредством ЭПБ. При 
этом под экспертизой принято понимать 
комплекс работ по обследованию и рас-
четам на прочность элементов ТУ, по 

результатам которых формируется и до-
кументально оформляется заключение 
о текущем состоянии объекта эксперти-
зы и даются рекомендации по его даль-
нейшей эксплуатации.

Обычно критерием оценки пригод-
ности или непригодности ТУ к дальней-
шей эксплуатации служит величина 
остаточного ресурса, который определя-
ется расчетным путем на основе резуль-
татов обследования объекта экспертизы 
и проведения оценки его несущей способ-
ности, с учетом локализованных дефек-
тов и повреждений. 

При обследовании баков хранения 
реагентов выполняется, как правило, ви-
зуальный контроль и инструментальная 
диагностика [5].

При визуальном осмотре идентифи-
цируется состояние теплоизоляции, 
антикоррозионной защиты, примыкаю-
щих к емкости трубопроводов, сварных 
швов, наличие/отсутствие свищей, оча-
гов коррозии металла, состояние КИПиА, 
оснований и фундаментов, опорных кон-
струкций и т.д.

Инструментальная диагностика при-
меняется для получения качественных 
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и количественных оценок состояния ме-
талла объекта экспертизы. При этом 
могут быть использованы как разруша-
ющие, так и неразрушающие методы 
контроля. 

Объем работ по инструментальной 
диагностике назначается по результатам 
визуального контроля емкостей, анали-
за режимов и длительности их эксплуа-
тации, а также с учетом рекомендаций 
завода-изготовителя. 

В общем случае инструментальное 
обследование емкостей предусматрива-
ет [5]:

- измерение толщины металла;
- контроль сварных соединений;
- механические испытания и хими-

ческий анализ металла (при необходи-
мости);

- контроль отклонений от вертикали 
образующих корпуса баков;

- контроль состояния основания, 
фундаментов и опорных конструкций.

Контроль износа металла осущест-
вляется с использованием средств ультра-
звуковой толщинометрии. Измерение 
толщины металла теплоизолированных 
емкостей выполняется с наружной сто-
роны через подготовленные в обшивке 
и теплоизоляции «окна». Контроль со-
стояния сварных швов емкости осущест-
вляется посредством визуального осмо-
тра и использования неразрушающих 
методов контроля в объеме, предусмо-
тренном НТД [6].

В отдельных случаях для контроля 
емкостей для хранения реагентов может 

быть использован метод акустической 
эмиссии [7].

Инженерный центр «Энергопрогресс» 
является независимой экспертной орга-
низацией, специализирующейся на вы-
полнении работ в области ЭПБ ТУ в раз-
личных отраслях надзора, в т.ч. на 
объектах химического надзора. При про-
ведении работ по ЭПБ емкостей хранения 
реагентов ИЦ проводит натурные и ла-
бораторные работы по контролю, иссле-
дованию и техническому диагностиро-
ванию металла и сварных соединений 
элементов. При этом в качестве основных 
методов исследований применяются:

- визуальный и измерительный кон-
троль;

- ультразвуковой контроль;
- магнитопорошковая дефектоскопия;
- радиографический контроль;
- стилоскопический контроль;
- механические испытания;
- металлографический анализ;
- химический анализ.
Качество выполняемых работ обе-

спечивается штатом высококвалифици-
рованных специалистов и экспертов в 
различных областях аттестации. Кроме 
этого, компания обладает собственными 
лабораториями неразрушающего и раз-
рушающего контроля, а также обширным 
парком современного диагностического 
оборудования. 

Среди клиентов компании следует 
отметить такие организации, как фили-
алы ОАО «Генерирующая компания» 
Казанская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережно-

челнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Ела-
бужская ТЭЦ, филиалы ОАО «ТГК-16» 
Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1), ЗАО ТГК «Уруссинская ГРЭС» 
и др.
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